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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

 

 Montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych;  

 Montaż ościeżnic stalowych; 

 Montaż skrzydeł drzwiowych łazienkowych wyposażonych w kratkę 

wentylacyjną;  

 Montaż skrzydeł wewnętrznych, pełnych; 

 

1.4. Nazwy i kody. 

45421000 – 4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

1.5.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.1. Dokumentacja. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.6.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

2.4.1. Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z ościeżnicą. 

 Drzwi jednoskrzydłowe pełne – zgodnie z Dokumentacją Projektową;   

 Wymiar przejścia – 90 x 200 cm;  

 Kolorystyka – kolor szary;    

 Zawiasy stalowe systemowe;  

 Skrzydło drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową, komplet kluczy, 

klamkę metalową, uszczelki;  

 Ościeżnica z blachy 2,0 mm ocynkowana oraz lakierowana proszkowo – kolor 

szary; 

 Klasa odporności ogniowej – EI 60;  

Uwaga: 

Przed realizacją zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę 

robot. 

2.4.2. Drzwi wewnętrzne łazienkowe wraz z ościeżnicą. 

 Drzwi jednoskrzydłowe – zgodnie z Dokumentacją Projektową;   

 Wymiar przejścia – 90 x 200 cm;  

 Kolorystyka – kolor szary;    

 Ościeżnica z blachy 2,0 mm ocynkowana oraz lakierowana proszkowo – kolor 

szary;  

 Zawiasy stalowe systemowe;  

 Skrzydło drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową, komplet kluczy, 

klamkę metalową, uszczelki;  

 Skrzydło wyposażone w kratkę wentylacyjną o przekroju min. 0,022 m2 

umieszczone w dolnej części; 
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Uwaga: 

Przed realizacją zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę 

robot. 

2.4.3. Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą. 

 Drzwi jednoskrzydłowe – zgodnie z Dokumentacją Projektową;   

 Wymiar przejścia – 90 x 200 cm;  

 Kolorystyka – kolor szary;    

 Ościeżnica z blachy 2,0 mm ocynkowana oraz lakierowana proszkowo – kolor 

szary;  

 Zawiasy stalowe systemowe;  

 Skrzydło drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową, komplet kluczy, 

klamkę metalową, uszczelki;  

Uwaga: 

Przed realizacją zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę 

robot. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2.   Wbudowanie stolarki drzwiowej.  

 Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami robót 

murowych. Odległość miedzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być 

większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy – nie większe niż 

30 cm. 

 Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy 

w ściany należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym (np. pianką 

poliuretanową). 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST – 3. STOLARKA  
 

Strona 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

 

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m
2
 powierzchni 

stolarki.  

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1.  Rodzaje odbiorów Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.3.  Odbiór końcowy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.4.  Odbiór montażu stolarki. 

Odbiór montażu stolarki obejmuje sprawdzenie: 

 Prawidłowości osadzenia elementów w konstrukcji budynku; 

 Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementów z ościeżami otworów drzwiowych; 

 Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających; 

 Zgodność wbudowanych elementów z Dokumentacją Projektową. 

8.5. Badanie jakości wbudowania. 

W trakcie odbioru należy sprawdzić: 

 Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania. 

 Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów. 

 Uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem. 

 Stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 

z Dokumentacją i ST. 

 Prawidłowość działania części ruchomych elementu.  

 Sposób kontroli prawidłowości wykonania, np. dokonanie pomiarów losowo 

wybranych wielkości mechanicznych (długości prętów, wymiarów 

i prawidłowości przekrojów) oraz wielkości montażowych. 

 Sposobu wykonania montażu zakotwień i ilość rodzaj kotew, gł. zakotwienia 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

„Budownictwo Ogólne”. 

 Zalecane normy: 

- Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁOŚĆ OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA 

KOMPUTEROWEGO: 

    - Microsoft WORD                                      - Certyfikat legalności nr X08-19081 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 2016 poz. 

666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne 

wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione 


